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Bilaga 2 - Områdesbeskrivningar för underlag till 
VA-utbyggnadsplan 

BARNENS BY 

 
Figur 1. Avgränsning av utredningsområde samt befintligt verksamhetsområde för spill- och dricksvatten. 

Allmänt 
Vattentjänst(er): Spillvatten och dricksvatten 

Fastigheter och nyttjande: Totalt: 2, men sommarkollot består av 13 stugor med 
30 bäddar/stuga 
Permanentbostäder: 0 
Andel fritidsbostäder: 0 % 
(2023-05-03) 

Bedömd investering: 8,2 miljoner kronor (Sweco, 2024) 

Status på befintliga avloppsanläggningar: Kontroll: 2011 
Dominerande tekniklösning: Slamavskiljare och 
infiltration 
När anläggningarna anlades: De flesta är från 1980-talet 
Bedömning i förhållande till dagens krav på nya 
anläggningar: Godtagbara 

Större gemensam vattenanläggning: Ja 

Större gemensam avloppsanläggning: Nej 
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Figur 2. En förenklad bild över markens genomsläpplighet och avloppsanordningar som töms av kommunen. 

Hälsoskydd 
Kända problem med dricksvattenkvalitet eller kvalitet, 
föroreningskänsliga grundvattenförekomster, vattenskydds-
område, badplatser eller återkommande översvämningar 

Nej 

Miljökvalitetsnormer för god kemisk grundvattenstatus och 
kvantitativ status 

Nej (2025) 

Miljöskydd 
Vattenförekomst avrinningsområden ytvatten och dess status 
avseende näringsämnen 

Lursjön (regionalt värdefullt 
vatten) 
Hög (2025) 

Övergödning på grund av belastning av näringsämnen Nej (2025) 

Uppskattad mängd fosfor som uppkommer i området och 
miljönytta i förhållande till investeringen 

24 kg/år 
344 kr/kg, fastighet, år  
(2023-05-03) 

Bedömt krav på reduktion av fosfor i små avloppsanläggningar 70 % (normal skyddsnivå) (2025) 

Miljökvalitetsnormer för god ekologisk status Gällande (2025) 

Samlad bedömning för möjlighet till enskilda eller gemensamma lösningar 
Vi bedömer att förutsättningarna för att anlägga avloppsanläggningar inom aktuellt område är 
goda. Toppbelastning varierar dock från respektive stuga vilket innebär begränsade möjligheter 
i val av teknik, vilket kan påverka anläggningars funktion negativt. Det kan innebära att det ställs 
krav på stora ytor för behandling av avloppsvattnet, beroende på teknik. 

Det finns verksamhetsområde för spillvatten och dricksvatten i närheten. Verksamheten har 
uttryckt att de är intresserade av att ansluta till både spillvatten och dricksvatten. 

Verksamheten kan ansluta sig till allmän VA-anläggning genom avtal. 
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DALSJÖ 

 
Figur 3. Avgränsning av utredningsområde samt befintligt verksamhetsområde för spill- och dricksvatten. 

Allmänt 
Vattentjänst(er): Spillvatten och dricksvatten 

Fastigheter och nyttjande: Totalt: 7 
Permanentbostäder: 6 (15 personer) 
Andel fritidsbostäder: 14 % 
(2023-05-03) 

Bedömd investering: 5,0 miljoner kronor (Sweco, 2024) 

Status på befintliga 
avloppsanläggningar: 

Kontroll: Inte på 2000-talet 
Dominerande tekniklösning: Underlag är inte 
sammanställt 
När anläggningarna anlades: Underlag är inte 
sammanställt 
Bedömning i förhållande till dagens krav på 
nya anläggningar: Bedömning saknas 

Större gemensam vattenanläggning: Sannolikt nej 

Större gemensam avloppsanläggning: Sannolikt nej 
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Figur 4. En förenklad bild över markens genomsläpplighet, avloppsanordningar som töms av kommunen, 
samt vatten och energibrunnar från SGU:s brunnsarkiv. 

Hälsoskydd 
Kända problem med dricksvattenkvalitet eller kvalitet, 
föroreningskänsliga grundvattenförekomster, 
vattenskydds-område, badplatser eller återkommande 
översvämningar 

Nej 

Miljökvalitetsnormer för god kemisk grundvattenstatus 
och kvantitativ status 

Nej (2025) 

Miljöskydd 
Vattenförekomst avrinningsområden ytvatten och dess 
status avseende näringsämnen 

Fredskogsån 
God (2025) 

Övergödning på grund av belastning av näringsämnen Nej (2025) 

Uppskattad mängd fosfor som uppkommer i området och 
miljönytta i förhållande till investeringen 

6 kg/år 
787 kr/kg, fastighet, år 
(2023-05-03) 

Bedömt krav på reduktion av fosfor i små 
avloppsanläggningar 

70 % (normal skyddsnivå) 
(2024) 

Miljökvalitetsnormer för god ekologisk status 2027 (2025) 

Samlad bedömning för möjlighet till enskilda eller gemensamma lösningar 
Området har få fastigheter. Ett par fastigheter är små och kan därmed ha svårt att lösa vatten 
och avlopp inom fastigheten. Det är relativt långa avstånd mellan fastigheterna, vilket gör att vi 
bedömer att förutsättningarna för att anlägga avloppsanläggningar inom aktuellt område är 
goda. 

Bebyggelsen bedöms inte uppfylla behov av verksamhetsområde enligt 6 § LAV. 
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FREDRIKSBERG 

 
Figur 5. Avgränsning av utredningsområde samt befintligt verksamhetsområde för spill- och dricksvatten.  

Allmänt 
Vattentjänst(er): Spillvatten 

Fastigheter och nyttjande: Totalt: 9 
Permanentbostäder: 9 (18 personer) 
Andel fritidsbostäder: 0 % 
(2024-12-30) 

Bedömd investering: 5,8 miljoner kronor (Sweco, 2025) 

Status på befintliga avloppsanläggningar: Kontroll: Några är kontrollerade 2019 och de flesta andra 
2024 
Dominerande tekniklösning: Infiltrationer, och ett par 
minireningsverk 
När anläggningarna anlades: 1975-2021. 4 är anlagda 
sedan 2010 och ett ansökningsärende är under 
handläggning 
Bedömning i förhållande till dagens krav på nya 
anläggningar: Blandad, omkring en tredjedel är ej 
godtagbara 

Större gemensam vattenanläggning: Kommunalt verksamhetsområde för vatten (alla utom en 
fastighet, 5 fastigheter är anslutna) 

Större gemensam avloppsanläggning: Nej 
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Figur 6. En förenklad bild över markens genomsläpplighet, avloppsanordningar som töms av kommunen, 
samt vatten och energibrunnar från SGU:s brunnsarkiv.  

Hälsoskydd 
Kända problem med dricksvattenkvalitet eller kvalitet, 
föroreningskänsliga grundvattenförekomster, vattenskydds-
område, badplatser eller återkommande översvämningar 

Ja, kommunal dricksvattenanläggning 

Miljökvalitetsnormer för god kemisk grundvattenstatus och 
kvantitativ status 

Ja (2025) 

Miljöskydd 
Vattenförekomst avrinningsområden ytvatten och dess status 
avseende näringsämnen 

Tormestorpsån 
Måttlig (2025) 

Övergödning på grund av belastning av näringsämnen Risk (2025) 

Uppskattad mängd fosfor som uppkommer i området och miljönytta 
i förhållande till investeringen 

7 kg/år 
799 kr/kg, fastighet, år 
(2025-12-30) 

Bedömt krav på reduktion av fosfor i små avloppsanläggningar 70 % (normal skyddsnivå) (2025) 

Miljökvalitetsnormer för god ekologisk status 2033 (2025) 

Samlad bedömning för möjlighet till enskilda eller gemensamma lösningar 
Utredningsområdet kommer att ingå i nytt förslag till vattenskyddsområde. Verksamhetsområde 
föreslås för att långsiktigt trygga och säkra dricksvattenförsörjningen för Sösdala då 
bebyggelsen ligger i nära anslutning till vattentäkten. 

Ett par fastigheter är små och kan därmed ha svårt att lösa vatten och avlopp inom fastigheten. 
Vi bedömer i övrigt att förutsättningarna för att anlägga avloppsanläggningar inom aktuellt 
område är goda. 

Bebyggelsen bedöms uppfylla behov av verksamhetsområde enligt 6 § LAV. 
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GULASTORP 

 
Figur 7. Avgränsning av utredningsområde samt befintligt verksamhetsområde för spill- och dricksvatten. 

Allmänt 
Vattentjänst(er):  

Fastigheter och nyttjande: Totalt: 23 
Permanentbostäder: 15 (21 personer) 
Andel fritidsbostäder: 35 % 
(2023-05-03) 

Bedömd investering: 27,9 miljoner kronor (Sweco, 2024) 

Status på befintliga avloppsanläggningar: Kontroll: 2009 
Dominerande tekniklösning: 
Slamavskiljare och infiltration 
När anläggningarna anlades: 
Huvudsakligen 2006-2015 
Bedömning i förhållande till dagens krav 
på nya anläggningar: Huvudsakligen 
godtagbara med anmärkning 

Större gemensam vattenanläggning: Ja 

Större gemensam avloppsanläggning: Nej 
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Figur 8. En förenklad bild över markens genomsläpplighet, avloppsanordningar som töms av kommunen, 
samt vatten och energibrunnar från SGU:s brunnsarkiv. 

Hälsoskydd 
Kända problem med dricksvattenkvalitet eller kvalitet, 
föroreningskänsliga grundvattenförekomster, vattenskydds-
område, badplatser eller återkommande översvämningar 

Ja, Ignaberga vattenskyddsområde 

Miljökvalitetsnormer för god kemisk grundvattenstatus och 
kvantitativ status 

Ja (2025) 

Miljöskydd 
Vattenförekomst avrinningsområden ytvatten och dess status 
avseende näringsämnen 

Fjärlövsån 
Måttlig (2025) 

Övergödning på grund av belastning av näringsämnen Risk (2025) 

Uppskattad mängd fosfor som uppkommer i området och 
miljönytta i förhållande till investeringen 

11 kg/år 
2 555 kr/kg, fastighet, år 
(2023-05-03) 

Bedömt krav på reduktion av fosfor i små 
avloppsanläggningar 

Omkring hälften 70 % (normal 
skyddsnivå), omkring hälften 90 % 
(hög skyddsnivå) (2025) 

Miljökvalitetsnormer för god ekologisk status 2033 (2023) 

Samlad bedömning för möjlighet till enskilda eller gemensamma lösningar 
Det är långa avstånd mellan en stor del av fastigheterna. Skattat jorddjup inom aktuella 
fastigheter är 5-50 m. Vi bedömer att förutsättningarna för att anlägga avloppsanläggningar 
inom aktuellt område är goda. Vid eventuell exploatering kan bedömningen om behov av 
utbyggnad komma att ändras. Delar av området har verksamhetsområde för dricksvatten. 

Bebyggelsen bedöms inte uppfylla behov av verksamhetsområde enligt 6 § LAV. 
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GUNDRASTORP, HAVRALJUNGA 

 
Figur 9. Avgränsning av utredningsområde samt befintligt verksamhetsområde för spill- och dricksvatten. 

Allmänt 
Vattentjänst(er): Spillvatten och dricksvatten (delar av 

området har redan dricksvatten) 

Fastigheter och nyttjande: Totalt: 70 
Permanentbostäder: 20 (36 personer) 
Andel fritidsbostäder: 72 % 
(2023-05-03) 

Bedömd investering: 26,3 miljoner kronor (Sweco, 2024) 

Status på befintliga avloppsanläggningar: Kontroll: 2009 
Dominerande tekniklösning: 
Slamavskiljare och infiltration, samt sluten 
tank 
När anläggningarna anlades: 
Sammanställning saknas. Sannolikt en stor 
andel äldre. En väldigt liten andel sedan 
2010. 
Bedömning i förhållande till dagens krav 
på nya anläggningar: Huvudsakligen ej 
godtagbara. 

Större gemensam vattenanläggning: Ja 

Större gemensam avloppsanläggning: Nej 
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Figur 10. En förenklad bild över markens genomsläpplighet, avloppsanordningar som töms av kommunen, 
samt vatten och energibrunnar från SGU:s brunnsarkiv. 

Hälsoskydd 
Kända problem med dricksvattenkvalitet eller kvalitet, 
föroreningskänsliga grundvattenförekomster, 
vattenskydds-område, badplatser eller återkommande 
översvämningar 

Nej 

Miljökvalitetsnormer för god kemisk grundvattenstatus 
och kvantitativ status 

Ja (2025) 

Miljöskydd 
Vattenförekomst avrinningsområden ytvatten och dess 
status avseende näringsämnen 

Vittsjön 
Hög (2025) 

Övergödning på grund av belastning av näringsämnen Nej (2025) 

Uppskattad mängd fosfor som uppkommer i området och 
miljönytta i förhållande till investeringen 

30 kg/år 
873 kr/kg, fastighet, år 
(2023-05-03) 

Bedömt krav på reduktion av fosfor i små 
avloppsanläggningar 

Nästan alla 90 % (hög skydds-
nivå) (2025) 

Miljökvalitetsnormer för god ekologisk status 2027 (2025) 

Samlad bedömning för möjlighet till enskilda eller gemensamma lösningar 
Utredningsområdet ligger samlat med närhet till Vittsjön som även är ett vattenskyddsområde. 
55 fastigheter är anslutna till gemensamt vatten. Fastigheterna många och små, och skulle därför 
ha svårt att lösa vatten och avlopp inom respektive fastighet utan tillgången till gemensamt 
vatten. Vi bedömer att förutsättningarna för att anlägga avloppsanläggningar inom aktuellt 
område är goda men att belastningen från utsläpp är stor med avseende på antalet fastigheter.  

Bebyggelsen bedöms uppfylla behov av verksamhetsområde enligt 6 § LAV. 
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HALLARNA 

 
Figur 11. Avgränsning av utredningsområde samt befintligt verksamhetsområde för spill- och dricksvatten. 

Allmänt 
Vattentjänst(er): Spillvatten och dricksvatten 

Fastigheter och nyttjande: Totalt: 40 
Permanentbostäder: 31 (80 personer) 
Andel fritidsbostäder: 23 % 
(2023-05-03) 

Bedömd investering: 15,6 miljoner kronor (Sweco, 2024) 

Status på befintliga avloppsanläggningar: Kontroll: 2012 
Dominerande tekniklösning: 
Slamavskiljare och infiltration, och en del 
slutna tankar 
När anläggningarna anlades: Varierande 
Bedömning i förhållande till dagens krav: 
Huvudsakligen godtagbara med anmärkning. 
I den västra delen av området finns några 
fastigheter med ej godtagbara anläggningar. 

Större gemensam vattenanläggning: Ja 

Större gemensam avloppsanläggning: Nej 
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Figur 12. En förenklad bild över markens genomsläpplighet, avloppsanordningar som töms av kommunen, 
samt vatten och energibrunnar från SGU:s brunnsarkiv. 

Hälsoskydd 
Kända problem med dricksvattenkvalitet eller kvalitet, 
föroreningskänsliga grundvattenförekomster, vattenskydds-
område, badplatser eller återkommande översvämningar 

Nej 

Miljökvalitetsnormer för god kemisk grundvattenstatus och 
kvantitativ status 

Nej (2025) 

Miljöskydd 
Vattenförekomst avrinningsområden ytvatten och dess status 
avseende näringsämnen 

Finjasjön (nationellt särskilt 
värdefull för fisk/fiskevärde) 
Måttlig (2025) 

Övergödning på grund av belastning av näringsämnen Risk (2025) 

Uppskattad mängd fosfor som uppkommer i området och 
miljönytta i förhållande till investeringen 

35 kg/år 
445 kr/kg, fastighet, år 
(2023-05-03) 

Bedömt krav på reduktion av fosfor i små 
avloppsanläggningar 

70 % (normal skyddsnivå) 
(2025) 

Miljökvalitetsnormer för god ekologisk status 2033 (2025) 

Samlad bedömning för möjlighet till enskilda eller gemensamma lösningar 
Utredningsområdet har en gällande styckningsplan med några obebyggda tomter. Det finns flera 
mindre gemensamma vattentäkter och avloppsanläggningar. Då fastigheterna är många och små 
är det inte möjligt att lösa vatten och avlopp inom respektive fastighet. I den västra delen av 
området finns några fastigheter med ej godtagbara anläggningar där enskilda lösningar inte är 
möjliga på respektive fastighet. Förutsättningarna för nya avloppsanläggningar på delar av 
fastigheterna är begränsade på grund av risk för förorening av vattentäkter. 

Bebyggelsen bedöms uppfylla behov av verksamhetsområde enligt 6 § LAV. 
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HÖRJA 

 
Figur 13. Avgränsning av utredningsområde. 

Allmänt 
Vattentjänst(er): Spillvatten och dricksvatten 

Fastigheter och nyttjande: Totalt: 20 
Permanentbostäder: 16 (49 personer) 
Andel fritidsbostäder: 8 % 
(2023-05-03) 

Bedömd investering: 8,1 miljoner kronor (Sweco, 2024) 
(investering för dricksvatten ingår inte) 

Status på befintliga avloppsanläggningar: Kontroll: 2012 
Dominerande tekniklösning: 
Slamavskiljare och infiltration 
När anläggningarna anlades: En betydande 
andel är anlagda sedan år 2000 
Bedömning i förhållande till dagens krav: 
Huvudsakligen godtagbara med anmärkning 

Större gemensam vattenanläggning: Ja 

Större gemensam avloppsanläggning: Nej 
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Figur 14. En förenklad bild över markens genomsläpplighet, avloppsanordningar som töms av kommunen, 
samt vatten och energibrunnar från SGU:s brunnsarkiv. 

Hälsoskydd 
Kända problem med dricksvattenkvalitet eller kvalitet, 
föroreningskänsliga grundvattenförekomster, vattenskydds-
område, badplatser eller återkommande översvämningar 

Nej 

Miljökvalitetsnormer för god kemisk grundvattenstatus och 
kvantitativ status 

Ja (2025) 

Miljöskydd 
Vattenförekomst avrinningsområden ytvatten och dess 
status avseende näringsämnen 

Rökeån (nationellt värdefullt vatten för 
naturvärden och nationellt särskilt 
värdefull för fisk/fiskevärde) 
Hög (2025) 

Övergödning på grund av belastning av näringsämnen Nej (2025) 

Uppskattad mängd fosfor som uppkommer i området och 
miljönytta i förhållande till investeringen 

21 kg/år 
16 kr/kg, fastighet, år 
(2023-05-03) 

Bedömt krav på reduktion av fosfor i små 
avloppsanläggningar 

70 % (normal skyddsnivå) (2025) 

Miljökvalitetsnormer för god ekologisk status 2027 (2025) 

Samlad bedömning för möjlighet till enskilda eller gemensamma lösningar 
Utredningsområdet omfattas av detaljplan med någon obebyggd tomt. På en av fastigheterna 
finns ett vårdboende. Det finns en gemensam vattenförening för delar av området. Ett par 
fastigheter är små och en del har andra fastigheter med potentiella vattentäkter i 
påverkansområdet (samlad bild av anslutna till gemensam vattentäkt samt vattentäkters 
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lokalisering i övrigt saknas). Vi bedömer i övrigt att förutsättningarna för att anlägga 
avloppsanläggningar inom aktuellt område är goda. 

Fråga har ställts om det kan bli aktuellt att bygga ut dricksvatten när spillvatten byggs ut. Frågan 
ställdes utifrån ett långsiktigt perspektiv där en trygghet i leveranssäkerhet var en viktig aspekt. 

Bebyggelsen bedöms uppfylla behov av verksamhetsområde enligt 6 § LAV. 
 

IGNABERGA STATIONSSAMHÄLLE 

 
Figur 15. Avgränsning av utredningsområde. 

Allmänt 
Vattentjänst(er): Spillvatten och dricksvatten 

Fastigheter och nyttjande: Totalt: 17 
Permanentbostäder: 14 (33 personer) 
Andel fritidsbostäder: 18 % 
(2023-05-03) 

Bedömd investering: 14,8 miljoner kronor (Sweco, 2024) 

Status på befintliga avloppsanläggningar: Kontroll: 2009 
Dominerande tekniklösning: Markbädd 
När anläggningarna anlades: Den 
gemensamma anläggningen anlades 1985 
Bedömning i förhållande till dagens krav 
på nya anläggningar: Ej godtagbar 

Större gemensam vattenanläggning: Ja 

Större gemensam avloppsanläggning: Ja 
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Figur 16. En förenklad bild över markens genomsläpplighet, avloppsanordningar som töms av kommunen, 
samt vatten och energibrunnar från SGU:s brunnsarkiv. 

Hälsoskydd 
Kända problem med dricksvattenkvalitet eller kvalitet, 
föroreningskänsliga grundvattenförekomster, vattenskydds-
område, badplatser eller återkommande översvämningar 

Ja, Ignaberga vattenskydds-
område 

Miljökvalitetsnormer för god kemisk grundvattenstatus och 
kvantitativ status 

Ja (2025) 

Miljöskydd 
Vattenförekomst avrinningsområden ytvatten och dess status 
avseende näringsämnen 

Fjärlövsån 
Måttlig (2025) 

Övergödning på grund av belastning av näringsämnen Risk (2025) 

Uppskattad mängd fosfor som uppkommer i området och 
miljönytta i förhållande till investeringen 

14 kg/år 
51 kr/kg, fastighet, år (2023-05-03) 

Bedömt krav på reduktion av fosfor i små avloppsanläggningar 90 % (hög skyddsnivå) vid utsläppet 
för den gemensamma 
avloppsanläggningen (2025) 

Miljökvalitetsnormer för god ekologisk status 2033 (2025) 

Samlad bedömning för möjlighet till enskilda eller gemensamma lösningar 
Utredningsområdet har gemensamt avlopp som ligger i utkanten av Ignaberga vattenskydds-
område. 17 fastigheter är anslutna till den gemensamma avloppsanläggningen som anlades av 
Nordkalk, på deras fastighet, 1985. Sedan 2013 är en samfällighet verksamhetsutövare. Miljö- 
och stadsbyggnadsförvaltningen har frågat efter förslag på åtgärder för att anläggningen ska 
uppfylla 90 % reduktion av fosfor (hög skyddsnivå för fosfor). Nuvarande servitutsavtal upphör 
att gälla 2031. Befintlig avloppsanläggning kan exempelvis kompletteras med kemisk fällning för 
att uppfylla dagens krav på reduktion av fosfor. 

Bebyggelsen bedöms inte uppfylla behov av verksamhetsområde enligt 6 § LAV. 
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LAXBRO, ORELYCKAN 

 
Figur 17. Avgränsning av utredningsområde. 

Allmänt 
Vattentjänst(er): Spillvatten och dricksvatten 

Fastigheter och nyttjande: Totalt: 28 
Permanentbostäder: 23 (47 personer) 
Andel fritidsbostäder: 18 % 
(2023-05-03) 

Bedömd investering: 35,1 miljoner kronor (Sweco, 2024) 

Status på befintliga avloppsanläggningar: Kontroll: 2012 
Dominerande tekniklösning: 
Direktutsläpp, stenkistor och sjunkbrunnar 
utgör en betydande andel 
När anläggningarna anlades: Oklart och 
varierande 
Bedömning i förhållande till dagens krav 
på nya anläggningar: Huvudsakligen ej 
godtagbara 

Större gemensam vattenanläggning: Nej 

Större gemensam avloppsanläggning: 6-7 fastigheter har gemensamt utsläpp intill 
Almaån 
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Figur 18. En förenklad bild över markens genomsläpplighet, avloppsanordningar som töms av kommunen, 
samt vatten och energibrunnar från SGU:s brunnsarkiv. 

Hälsoskydd 
Kända problem med dricksvattenkvalitet eller kvalitet, 
föroreningskänsliga grundvattenförekomster, 
vattenskydds-område, badplatser eller återkommande 
översvämningar 

Nej 

Miljökvalitetsnormer för god kemisk grundvattenstatus 
och kvantitativ status 

Nej (2025) 

Miljöskydd 
Vattenförekomst avrinningsområden ytvatten och dess 
status avseende näringsämnen 

Almaån: Fjärlövsån-Lillån 
(nationellt särskilt värdefull 
för naturvärden samt fisk/ 
fiskevärde) 
God (2025) 

Övergödning på grund av belastning av näringsämnen Nej (2025) 

Uppskattad mängd fosfor som uppkommer i området och 
miljönytta i förhållande till investeringen 

20 kg/år 
51 kr/kg, fastighet, år 
(2023-05-03) 

Bedömt krav på reduktion av fosfor i små 
avloppsanläggningar 

70 % (normal skyddsnivå) 
(2025) 

Miljökvalitetsnormer för god ekologisk status 2033 (2025) 
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Samlad bedömning för möjlighet till enskilda eller gemensamma lösningar 
Fastigheter där det kan vara svårt att lösa vatten och avlopp enskilt är fastigheterna med adress 
Laxbro 4206-4214. Det finns ett gemensamt ledningsnät för dessa fastigheter men ingen 
avloppsanläggning med godtagbar funktion. Området väster om vägen omfattas av strandskydd. 
Beroende på vattentäkters lokalisering kan det finnas möjlighet att lösa det enskilt. Vi bedömer i 
övrigt att förutsättningarna för att anlägga avloppsanläggningar inom aktuellt område är goda. 

 

Ägare till ett par större fastigheter har uttryckt att det inte finns behov av utbyggnad. 

Bebyggelsen bedöms inte uppfylla behov av verksamhetsområde enligt 6 § LAV. 
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LILLA DALSJÖ 

 
Figur 19. Avgränsning av utredningsområde samt befintligt verksamhetsområde för spill- och dricksvatten. 

Allmänt 
Vattentjänst(er): Spillvatten och dricksvatten 

Fastigheter och nyttjande: Totalt: 14 
Permanentbostäder: 9 (19 personer) 
Andel fritidsbostäder: 36 % 
(2023-05-03) 

Bedömd investering: 5,1 miljoner kronor (Sweco, 2024) 

Status på befintliga avloppsanläggningar: Kontroll: 2024 
Dominerande tekniklösning: 
Direktutsläpp på betesmark från flera 
fastigheter. 
När anläggningarna anlades: 
Direktutsläppen har funnits sedan länge 
Bedömning i förhållande till dagens krav 
på nya anläggningar: Huvudsakligen ej 
godtagbara 

Större gemensam vattenanläggning: Nej 

Större gemensam avloppsanläggning: Nej 
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Figur 20. En förenklad bild över markens genomsläpplighet, avloppsanordningar som töms av kommunen, 
samt vatten och energibrunnar från SGU:s brunnsarkiv. 

Hälsoskydd 
Kända problem med dricksvattenkvalitet eller kvalitet, 
föroreningskänsliga grundvattenförekomster, 
vattenskydds-område, badplatser eller återkommande 
översvämningar 

Nej 

Miljökvalitetsnormer för god kemisk grundvattenstatus 
och kvantitativ status 

Nej (2025) 

Miljöskydd 
Vattenförekomst avrinningsområden ytvatten och dess 
status avseende näringsämnen 

Fredskogsån 
God (2025) 

Övergödning på grund av belastning av näringsämnen Nej (2025) 

Uppskattad mängd fosfor som uppkommer i området och 
miljönytta i förhållande till investeringen 

9 kg/år 
33 kr/kg, fastighet, år 
(2023-05-03) 

Bedömt krav på reduktion av fosfor i små 
avloppsanläggningar 

70 % (normal skyddsnivå) 
(2025) 

Miljökvalitetsnormer för god ekologisk status 2027 (2025) 

Samlad bedömning för möjlighet till enskilda eller gemensamma lösningar 
Utredningsområdet ligger nära Bjärnums samhälle och därmed nära befintligt verksamhets-
område. De flesta fastigheterna är små och har därmed svårt att lösa vatten och avlopp inom 
fastigheten. Det bedöms finnas stor risk för påverkan på enskilda vattentäkter. Vi bedömer i 
övrigt att förutsättningarna för att anlägga avloppsanläggningar inom aktuellt område är goda. 

Bebyggelsen bedöms uppfylla behov av verksamhetsområde enligt 6 § LAV. 
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LILLASKOG 

 
Figur 21. Avgränsning av utredningsområde samt befintligt verksamhetsområde för spill- och dricksvatten. 

Allmänt 
Vattentjänst(er): Spillvatten och dricksvatten 

Fastigheter och nyttjande: Totalt: 42 
Permanentbostäder: 29 (62 personer) 
Andel fritidsbostäder: 31 % 
(2023-05-03) 

Bedömd investering: 17,2 miljoner kronor (Sweco, 2024) 
(investering för dricksvatten ingår inte) 

Status på befintliga avloppsanläggningar: Kontroll: 2009 
Dominerande tekniklösning: 
Slamavskiljare och infiltration 
När anläggningarna anlades: 
Huvudsakligen på 2010-talet 
Bedömning i förhållande till dagens krav 
på nya anläggningar: Godtagbara med 
anmärkning 

Större gemensam vattenanläggning: Ja 

Större gemensam avloppsanläggning: Nej 
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Figur 22. En förenklad bild över markens genomsläpplighet, avloppsanordning som töms av kommunen, samt 
vatten och energibrunnar från SGU:s brunnsarkiv. 

Hälsoskydd 
Kända problem med dricksvattenkvalitet eller kvalitet, 
föroreningskänsliga grundvattenförekomster, 
vattenskydds-område, badplatser eller återkommande 
översvämningar 

Ja, Ignaberga vattenskydds-
område 

Miljökvalitetsnormer för god kemisk grundvattenstatus 
och kvantitativ status 

Nej (2025) 

Miljöskydd 
Vattenförekomst avrinningsområden ytvatten och dess 
status avseende näringsämnen 

Vinne å: Åraslövsån - Källa 
Måttlig (2025) 

Övergödning på grund av belastning av näringsämnen Risk (2025) 

Uppskattad mängd fosfor som uppkommer i området och 
miljönytta i förhållande till investeringen 

29 kg/år 
12 kr/kg, fastighet, år 
(2023-05-03) 

Bedömt krav på reduktion av fosfor i små 
avloppsanläggningar 

70 % (normal skyddsnivå) 
(2023) 

Miljökvalitetsnormer för god ekologisk status 2033 (2023) 

Samlad bedömning för möjlighet till enskilda eller gemensamma lösningar 
Området ligger i utkanten av vattenskyddsområdet men med behörigt avstånd till grundvatten-
uttaget och skattat jorddjup är 5-20 m. Vi bedömer i övrigt att förutsättningarna för att anlägga 
avloppsanläggningar inom aktuellt område är goda. Vid eventuell exploatering av ytterligare 
tomter kan bedömningen om behov av utbyggnad komma att ändras. 

Bebyggelsen bedöms inte uppfylla behov av verksamhetsområde enligt 6 § LAV. 
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NILSTORP 

 
Figur 23. Avgränsning av utredningsområde samt befintligt verksamhetsområde för spill- och dricksvatten. 

Allmänt 
Vattentjänst(er): Spillvatten 

Fastigheter och nyttjande: Totalt: 19 
Permanentbostäder: 11 (23 
personer) 
Andel fritidsbostäder: 42 % 
(2023-05-03) 

Bedömd investering: 6,2 miljoner kronor (Sweco, 
2021) 

Status på befintliga avloppsanläggningar: Kontroll: 2011 
Dominerande 
tekniklösning: 
Slamavskiljare och 
infiltration, och en del slutna 
tankar 
När anläggningarna 
anlades: Varierande 
Bedömning i förhållande till 
dagens krav på nya 
anläggningar: Huvudsakligen 
godtagbara med anmärkning 

Större gemensam vattenanläggning: Omfattas redan av 
verksamhetsområde för 
dricksvatten 

Större gemensam avloppsanläggning: Nej 
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Figur 24. En förenklad bild över markens genomsläpplighet, avloppsanordning som töms av kommunen, samt 
vatten och energibrunnar från SGU:s brunnsarkiv. 

Hälsoskydd 
Kända problem med dricksvattenkvalitet eller kvalitet, 
föroreningskänsliga grundvattenförekomster, 
vattenskyddsområde, badplatser eller återkommande 
översvämningar 

Nej 

Miljökvalitetsnormer för god kemisk grundvattenstatus 
och kvantitativ status 

Nej (2023) 

Miljöskydd 
Vattenförekomst avrinningsområden ytvatten och dess 
status avseende näringsämnen 

Finjasjön (nationellt särskilt 
värdefull för fisk/fiskevärde) 
Måttlig (2025) 

Övergödning på grund av belastning av näringsämnen Risk (2025) 

Uppskattad mängd fosfor som uppkommer i området och 
miljönytta i förhållande till investeringen 

12 kg/år 
27 kr/kg, fastighet, år 
(2023-05-03) 

Bedömt krav på reduktion av fosfor i små avlopps- 
anläggningar 

70 % (normal skyddsnivå) 
(2025) 

Miljökvalitetsnormer för god ekologisk status 2033 (2025) 

Samlad bedömning för möjlighet till enskilda eller gemensamma lösningar 
Vi bedömer att förutsättningarna för att anlägga avloppsanläggningar inom aktuellt område är 
goda. 

Bebyggelsen bedöms inte uppfylla behov av verksamhetsområde enligt 6 § LAV. 
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TROEDSTORP, ATTARP 

 
Figur 25. Avgränsning av utredningsområde samt befintligt verksamhetsområde för spill- och dricksvatten. 

Allmänt 
Vattentjänst(er): Spillvatten och dricksvatten 

Fastigheter och nyttjande: Totalt: 42 
Permanentbostäder: 38 (72 personer) 
Andel fritidsbostäder: 10 % 
(2023-05-03) 

Bedömd investering: 22,0 miljoner kronor (Sweco, 2024) 

Status på befintliga avloppsanläggningar: Kontroll: 2009 (delvis) 
Dominerande tekniklösning: 
Slamavskiljare och infiltration 
När anläggningarna anlades: Varierande 
Bedömning i förhållande till dagens krav 
på nya anläggningar: Varierande 

Större gemensam vattenanläggning: Nej. Några fastigheter ingår redan i befintligt 
verksamhetsområde för dricksvatten. 

Större gemensam avloppsanläggning: Nej 
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Figur 26. En förenklad bild över markens genomsläpplighet, avloppsanordning som töms av kommunen, samt 
vatten och energibrunnar från SGU:s brunnsarkiv. 

Hälsoskydd 
Kända problem med dricksvattenkvalitet eller kvalitet, 
föroreningskänsliga grundvattenförekomster, 
vattenskydds-område, badplatser eller återkommande 
översvämningar 

Ja, ett par fastigheter i den västra 
respektive den södra delen av området 
ligger inom Ignaberga 
vattenskyddsområde 

Miljökvalitetsnormer för god kemisk grundvattenstatus 
och kvantitativ status 

Ja, omfattar delar av de sydvästra 
fastigheterna 
inom området (2025) 

Miljöskydd 
Vattenförekomst avrinningsområden ytvatten och dess 
status avseende näringsämnen 

Fjärlövsån 
Måttlig (2025) 

Övergödning på grund av belastning av näringsämnen Risk (2025) 

Uppskattad mängd fosfor som uppkommer i området och 
miljönytta i förhållande till investeringen 

30 kg/år 
14 kr/kg, fastighet, år 
(2023-05-03) 

Bedömt krav på reduktion av fosfor i små 
avloppsanläggningar 

70 % (normal skyddsnivå) 
(2023) 

Miljökvalitetsnormer för god ekologisk status 2033 (2023) 

Samlad bedömning för möjlighet till enskilda eller gemensamma lösningar 
Ett fåtal fastigheter är ligger i utkanten av vattenskyddsområdet. Det är behörigt avstånd till 
grundvattenuttaget och skattat jorddjup på aktuella fastigheter är 3-10 m. Ett par fastigheter är 
små och kan därmed ha svårt att lösa vatten och avlopp inom fastigheten. Vi bedömer i övrigt att 
förutsättningarna för att anlägga avloppsanläggningar inom aktuellt område är goda. 

Bebyggelsen bedöms inte uppfylla behov av verksamhetsområde enligt 6 § LAV. För det fall 
reningsverket i Attarp ska överföras till Hässleholm kan anslutningar göras längs överföringen 
genom Troedstop. 
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VITSIPPAN 

 
Figur 27. Avgränsning av utredningsområde samt befintligt verksamhetsområde för spill- och dricksvatten. 

Allmänt 
Vattentjänst(er): Spillvatten och dricksvatten 

Fastigheter och nyttjande: Totalt: 40 
Permanentbostäder: 2 (3 personer) 
Andel fritidsbostäder: 97 % 
(2023-05-03) 

Bedömd investering: 25,8 miljoner kronor (Sweco, 2024) 

Status på befintliga avloppsanläggningar: Kontroll: 2012 
Dominerande tekniklösning: 
Slamavskiljare och infiltration 
När anläggningarna anlades: 1990-talet 
Bedömning i förhållande till dagens krav 
på nya anläggningar: Ej godtagbara 

Större gemensam vattenanläggning: Ja 

Större gemensam avloppsanläggning: Nej 
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Figur 28. En förenklad bild över markens genomsläpplighet, avloppsanordning som töms av kommunen, samt 
vatten och energibrunnar från SGU:s brunnsarkiv. 

Hälsoskydd 
Kända problem med dricksvattenkvalitet eller kvalitet, 
föroreningskänsliga grundvattenförekomster, 
vattenskydds-område, badplatser eller återkommande 
översvämningar 

Nej 

Miljökvalitetsnormer för god kemisk grundvattenstatus 
och kvantitativ status 

Nej (2025) 

Miljöskydd 
Vattenförekomst avrinningsområden ytvatten och dess 
status avseende näringsämnen 

Lursjön (regionalt värdefull 
sjö) 
Hög (2025) 

Övergödning på grund av belastning av näringsämnen Nej (2025) 

Uppskattad mängd fosfor som uppkommer i området och 
miljönytta i förhållande till investeringen 

13 kg/år 
31 kr/kg, fastighet, år 
(2023-05-03) 

Bedömt krav på reduktion av fosfor i små avlopps- 
anläggningar 

70 % (normal skyddsnivå) 
(2025) 

Miljökvalitetsnormer för god ekologisk status Ja (2025) 

Samlad bedömning för möjlighet till enskilda eller gemensamma lösningar 
Vi bedömer att förutsättningarna för att anlägga avloppsanläggningar inom aktuellt område är 
goda. Det är långt (1,7 km) till närmaste utbyggda verksamhetsområde. Det finns gemensam 
lösning för dricksvatten. Området avskärmas av naturreservat och Lursjön. 

Bebyggelsen bedöms inte uppfylla behov av verksamhetsområde enligt 6 § LAV. 
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